00. ENERGIEAUSWEIS

WO-Zahl 2027038 0000 0000

Gebaudeart SCHULE Erbaut im Jahr ca. 1975

Standort 4222 Luftenberg Grundstiicksnummer 542/2, 550/2
Katastralgemeinde Luftenberg Einlagezahl 301, 628

Eigentiimer/Errichter = Gemeinde Luftenberg

(zum Zeitpunkt der Ausstellung)  Europawg 1
4222 | uftenberg

Warmeschutzklasse Heizwarmebedarf
(standortbezogen)
Niedriger Bedarf HWBgge

1)

Hoher Bedarf

Heizwarmebedarf .................ccciiiiiiiiiiiinnenn 485.640 kWh/a
Flichenbezogener Heizwdarmebedarf HWBggr 74,4 kWh/(m? a) 1)
Energiekennzahl (fiir standardisierte Klimadaten) ........... kWh/(m? a) 2)
Gesetzliche Anforderung an die Energiekennzahl
GemaR O.6. BaUTV ......oooiiiiiiiiiie e i 57 kWh/(m? a) 3)
Ausgestellt durch Technisches Biro

UNIPROJEKT

H. Prandner GmbH
Geschiftszahl 0901

Datum 2009-03-26




ENERGIEAUSWEIS Datenblatt
m———— e emm———
Klimadaten
Seehdhe 300 m Strahlungsintensitaten
Heiztage HT 215d Siiden 370 kWh/(m? a)
Norm-AuRRentemperatur 6,e -13°C Osten/Westen 227 kWh/(m? a)
Mittlere Innentemperatur 6; 20 °C Norden 154 KWh/(m? a)
Heizgradtage HGT 3595 Kd Horizontal 384 kWh/(m? a)
Globalstrahlung 1048 kWh/(m? a)
Gebiudedaten
Beheiztes Brutto-Volumen Vg~ 22840 m* Geographische Lange (optional): ..............
Gebaudehdliflache Ag 11961 m? Geographische Breite (optional): ...............
Brutto-Geschofiflache BGFg 6525 m? Geographische Koordinaten (optional):
Kompaktheit Ag/Vg 052m"'  camssmsasvesssss
Ergebnisse Beiblatt
1|Leitwert Ly 5930,2 W/IK
2|Heizlast Pyot 201,9 kW
3 |Flachenbezogene Heizlast P, 24,5 W/im?
4| Transmissionswarmeverluste 537133 kWh/a
5 | Luftungswarmeverluste 205342 kWh/a
6 | Passive solare Warmegewinne 155891 kWh/a
7| Interne Warmegewinne 106186 kWh/a
8| Heizwiarmebedarf (standortbezogen) 485640 kWhla
9|Flachenbezogener Heizwarmebedarf 74,4 kWh/(m* a)
(standortbezogen) HWBggr
10 | Warmegewinne durch Teilbeheizung, Nachtabsenkung kWh/a
und temporarem Warmeschutz (optional)
11| Warmeriickgewinnung (optional) kWh/a
12 | Aktive solare Gewinne Raumheizung (optional) kWh/a
13 | Heizwarmebedarf unter Berlicksichtigung von 10,11,12 74,4 kWh/a

Heizungstechnische Anlagen (optional): Gaszentralheizung

Warmwassertechnische Anlagen (optional):

Anmerkung:
Der Energieausweis dient zur Information tber den energetischen Standard des Gebaudes. Fur die Ausstellung dieses Energie-
ausweises wurden Angaben des Errichters herangezogen. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten, standardisierte innere
Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Werte kénnen daher von den tatsdchlichen
Verbrauchswerten abweichen, Bei Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebzude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fir die exakte Auslegung der Heizungsaniage muR eine Berechnung der Heizlast z.B. nach ONORM M 7500
erstellt werden

Anzahl der Beiblatter:




