Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

gemaB ONORM H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG Dterreichivehes Datitut fier Eautechnlk

GEBAUDE

Gebaudeart gemischte Nutzung Erbaut 1975, 2003
Gebdudezone Katastralgemeinde  Luftenberg
StralRe Europaweg 1 KG-Nummer 43105
PLZ/Ort 4225 Luftenberg Einlagezahl 943
EigentiimerIn Marktgemeinde Luftenberg Grundstiicksnummer 102/1

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

162 kWh/m?a

+ | +
+

ERSTELLY

ErstellerIn Harald Prandner Organisation UNIPROJEKT Technisches Biin
ErstellerIn-Nr. 0001 Austellungsdatum 18.03.2013

GWR-Zahl Giiltigkeitsdatum ,  18.03.2023

Geschéftszahl 1303 Unterschnft M‘&P\ ’Yr, PR o
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Energieausweis fur Nicht-Wohngebaude

gemaB ONORM H 5055 ===
und Richtlinie 2002/91/EG Osterrelcirsches Lnstitut far Baotechnik

GEBAUDEDATEN KLIMADATEN

Brutto-Grundflache 408 m? Klimaregion N
konditioniertes Brutto-Volumen 1128 m? Seehdhe 256 m
charakteristische Lange (lc) 1,12m Heizgradtage 3550 Kd
Kompaktheit (A/V) 0,89 1/m Heiztage 276d
mittlerer U-Wert (Um) 0,85 W/im?K Norm-AufRentemperatur -12,0°C
LEK-Wert 82 Soll-Innentemperatur 20°C
WARME- UND ENERGIEBEDARF

HWB* 66154 kWh/a 58,63 kWh/m3a

HWB 62158 kWh/a 152,44 kWh/m?a 67088 kWh/a 164,53 kWh/m?a

WWWB 5209 kWh/a 12,78 kWh/m?a

NERLT-h 0 kWh/a 0,00 kWh/mZ?a

KB* 4122 kWh/a 3,65 kWh/m3a

KB 0 kWh/a 0,00 kWh/m?a

NERLT-k 0 kWh/a 0,00 kWh/m?a

NERLT-d 0 kWh/a 0,00 kWh/m?a

NE 0 kWh/a 0,00 kWh/m?a

HTEB-RH 8839 kWh/a 21,68 kWh/mZa

HTEB-WW 0 kWh/a 0,00 kWh/m?a

HTEB 9054 kWh/a 22,21 kWh/m2a

KTEB 0 kWh/a| 0,00 kWh/m?a

HEB 81352 kWh/a 199,51 kWh/m?a

KEB 0 kWh/a 0,00 kWh/m?a

RLTEB 0 kWh/a 0,00 kWh/m?a

BelEB 0_ kWh/a 0,00 kWh/mza__

EEB 81352 kWh/a 199,51 kWh/m?a

PEB

€0,

ERLAUTERUNGEN

Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge, die dem Energiesystem des Gebdudes fiir Heizung und Warmwasserversorgung
inklusive notwendiger Energiemengen fiir die Hilfsbetriebe bei einer typischen

Standardnutzung zugefiihrt werden muss.
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Datenblatt fur Nicht-Wohngebaude

GEBAUDEDATEN

Brutto-Grundfliche 408 m? charakteristische Lange (lc) 1,12m
konditioniertes Brutto-Volumen 1128 m® Kompaktheit (A/V) 0,89 1/m
Gebdudehiillflache 1009 m?

Ergebnisse am tatsachlich Standort: Sankt Georgen an der

Heizgradtage (HGT3) 3550 Kd
Leitwert (L1) 346 W/K
mittlerer U-Wert (U) 0,85 Wim2K
Heizlast (Pyot) 18,7 kW
Transmissionswérmeverluste (Qr) 80285 kWh/a
Luftungswarmeverluste (Qy) 15150 kWh/a
solare Warmegewinne passiv (Qs) 12924 kWh/a
innere Warmegewinne passiv (Qj) 21431 kWh/a
Heizwarmebedarf (Qp) 67088 kWh/a
flachenbezogener Heizwdrmebedarf (HWBggF) 164,53 kWh/m2a

Ergebnisse Referenzklima

Transmissionswarmeverluste (Qy)
Liiftungswarmeverluste (Qy)
solare Warmegewinne passiv (Qs)
innere Warmegewinne passiv (Q3)
Heizwirmebedarf (Qp)

flaichenbezogener Heizwarmebedarf (HWBBGF,Ref)

Berechnungsgrundlagen

Verwendete Normen und Richtlinlen:

ONB 8110-1 / ON B 8110-2/ ON B 8110-3 / ON B 8110-5/ ON B 8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 / ON H 5057 / ON H5058 / ON
H5059 / ON EN ISO 13370/ ON EN ISO 13788/ ON EN ISO 13790 / OIB Richtlinie 6

Verwendete Software:
Energieeffizienz Gebiude (B54) SOLAR-COMPUTER GmbH, B54 Energieeffizienz Gebaude, Version 5.07.01
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